PIANO DI DETTAGLIO SOSTITUZIONE MASSIVA DEI CONTATORI DI FORNITURA DI ENERGIA
ELETTRICA

La SIEC SOC COOP svolge il servizio di distribuzione di energia elettrica nei Comuni di Chiavenna e
Prata Camportaccio (SO). Grazie ad una infrastruttura di rete capillare di media e bassa tensione I'energia
elettrica raggiunge gli utilizzatori finali identificati da punti di consegna, cosiddetti POD. Tale attivita
comprende la progettazione, la gestione, l'esercizio, la manutenzione e lo sviluppo delle reti. La SIEC in qualita
di distributore di energia elettrica fornisce anche il servizio di misura dell’'energia elettrica grazie ad una
architettura hardware e software che permette la rilevazione, validazione, messa a disposizione e
archiviazione del dato di misura di energia prelevata ed immessa dai clienti. Tale sistema permette anche la
gestione a distanza del contatore per quanto riguarda tutti i parametri contrattuali, gestione della morosita e
interrompibilita ed in generale delle caratteristiche commerciali dell’'utenza. Da Febbraio 2025 la SIEC iniziera
la sostituzione massiva degli attuali misuratori di energia elettrica con misuratori di nuova generazione: gli
smart meter 2G. Saranno coinvolti tutti gli utenti allacciati alle reti di bassa tensione. Rispetto a quanto
determinato all’art. 3.4 dell’Allegato A alla delibera ARERA 106/2021/R/EEL, la SIEC dovra sostituire entro fine
dell'anno 2025 il 90% dei misuratori installati su punti attivi in bassa tensione al 31 dicembre 2020, pari a circa
8000 contatori. Il target di sostituzioni da raggiungere e quindi pari a 7.600 unita. La SIEC valuta di sostituire
anche i contatori attualmente disattivati.

Si riporta nella seguente tabella il numero di contatori con vecchia tecnologia 1G da sostituire
aggiornata alla data del 23/12/2024:

SerialNumber idTrasformatore Descrizione TOTALI ZONA

20MSC50831024628 TR_CH 023 A TR SUCCETTI 137 1

20MSC50831024645 TR CH 071 A TR ALBERGO AURORA 144 1
TR CONSEGNA EX-

20MSC50831024675 TR _CH_084 A ENEL 4 1

20MSC50831024717 TR_CH_099 A TR POIATENGO 2 1




20MSC50831024672 TR_CH_009 A TR TANNO 129 6
20MSC50831024719 TR_CH_010_ A TR ZONA ARTIGIANALE 69 6
20MSC50831024708 TR_CH_011_A TR PRATA CENTRO 287 6
17MSC50810007650 TR_CH 051 A TR SCUOLE 112 6
20MSC50831024716 TR_CH_052_ A TR CHIESA 144 6
17MSC50810008133 TR_CH_056_A TR GANDANA 164 6
17MSC50810007696 TR_CH_058 A TR PASTIFICIO 2 6
20MSC50831024688 TR_CH_062_A TR PIANO INCLINATO 8 6
20MSC50831024674 TR_CH_073_A TR IPERAL 9 6
20MSC50831024735 TR_CH_075_A TR CART 11 6
17MSC50810007630 TR_CH_076_A TR DONA 16 6
17MSC50810007667 TR_CH_080_A TR LOTTANO 24 6
20MSC50831024715 TR _CH 089 A TR LIDL 9 6
17MSC50810006800 TR_CH_059 A TR MONICA 19 8
17MSC50810007675 TR_CH_060_A TR FIMA 39 8
20MSC50831024734 TR_CH_061 A TR ACQUEDOTTO 90 8
17MSC50810007525 TR_CH_074 A TR MORESCHI 60 8
17MSC50810008178 TR_CH_083 A TR AREA ARTIG. PIZZO 23 8
20MSC50831024639 TR_CH_085 A TR DE GIAMBATTISTA 2 8
20MSC50831024712 TR_CH_086_A TR MONTEMURRO 14 8
20MSC50831024694 TR_CH_047 A TR DEL CURTO 18 9
20MSC50831024631 TR_CH_048 A TR SBRIACH 108 9
17MSC50810008174 TR_CH_049 A TR MARETOLI 252 9
17MSC50810008141 TR_CH_077_A TR MANZONI 240 9
17MSC50810008862 TR_CH_078 A TR MALAGUARDIA 156 9
17MSC50810008841 TR_CH_081_A TR CAMPO FIERA 82 9
20MSC50831024670 TR_CH_088_A TR PIRONDINI 55 9
8264

Nel corso del 2023 e del 2024, come indicato da ARERA nell’allegato A delibera 106/2021/R/EEL, la SIEC ha
provveduto all’'installazione o sostituzione di contatori 1G con i nuovi smart meter 2G in occasione di nuove
installazioni, guasti, rifacimento impianti/prese o in occasione di micro-installazioni pilota per testare il nuovo
sistema di telegestione 2G.

La SIEC, ai sensi della Delibera 87/2016/R/EEL e art.9 deliberazione 206/2019/R/EEL, ha suddiviso i comuni
serviti in aree territoriali significativamente rilevanti (pari a un Comune o una sua porzione). Per ciascuna di
tali aree ha censito le cabine con il numero dei punti di prelievo, prosumer o produzione e ha programmato



I'inizio e la fine della sostituzione massiva. Le aree territoriali rilevanti sono omogenee per continuita
territoriale, numero e/o densita dei POD coinvolti.

Riepilogo dei Comuni, definizione delle 9 zone rilevanti e numero di contatori coinvolti della sostituzione
massiva:

Zona comune nr. Punti prelievo INIZIO FINE ANNO completamento previsto
1 - Chiavennal CHIAVENNA 287 Feb-25 Feb-25 2025
2 — Chiavenna2 CHIAVENNA 676 Mar-25 Apr-25 2025
3 — Chiavenna3 CHIAVENNA 2944 Apr-25 Mag-25 2025
4 — Chiavenna4 CHIAVENNA 519 Mag-25 Mag-25 2025
5 — Chiavenna5 CHIAVENNA 1620 Giu-25 Lug-25 2025
6 — Prata PRATA C.(Lottano) 984 Lug-25 Ago-25 2025
7 — Uschione CHIAVENNA 76 Ago-25 Ago-25 2025
8 —S.Cassianol PRATA C. 247 Ago-25 Sett-25 2025
9 —S.Cassiano2 PRATA C. 911 Set-25 Ott-25 2025

Le informazioni riportate nella tabella rappresentano per ciascuna zona rilevante, il numero di punti di
fornitura e di generazione coinvolti nella sostituzione massiva.



PDFM n.1 - 1 semestre 2025 - Zona Chiavennal




PDFM n.1 - 1 semestre 2025 - Zona Chiavenna2




PDFM n.1 - 1 semestre 2025 - Zona Chiavenna3

25/ &

| 13 T
) G/l
2, 8 /]

m [
14 .ﬂlmt.-é@%l’ﬁriﬁ £l

Id.
% /] :

A | B
1-208-224-228- 244



PDFM n.1 - 1 semestre 2025 - Zona Chiavenna4




PDFM n.1 - 1 semestre 2025 - Zona Chiavenna5
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PDFM n.1 - 1 semestre 2025 - Zona Prata




PDFM n.1 - 1 semestre 2025 - Zona Uschione




PDFM n.1 - 1 semestre 2025 - Zona S.Cassianol




PDFM n.1 - 1 semestre 2025 - Zona S.Cassiano2
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